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De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "*)"
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Ordre
Analyse nr.
Projekt

ANALYSERAPPORT

2188718 Mesinge Vandveerk,
714752 Drikkevand Danmark

<= AGROLAB %"

Your labs. Your service.

Dato
Kundenr.

09.11.2022
10047734

Ledningsnet, gruppe A

4263 Mesinge Vandvark Drikkevand

Prgvens ankomst 03.11.2022
Prgvetagning 02.11.2022 10:05
Prgvetager 853
Formal Flushprgve (Ledningsnetprove)
Omfang Gruppe A-Parameter
Udtagningssted Mesinge Vandvaerk, Ledningsnet
Prgvetagningssted Mesinge Bygade 51, Skolen, SFO Kokken
Gade Mesinge Bygade 51
Postnummer/Sted 5370 Mesinge
Anlzegs-ID 81534
Pavisnings- Kvantifi- Vejledende

Enhed Resultat graense ceringsgr. veerdier Metode
Fysisk-kemisk Parameter
pH-veerdi (feltmaling) 7,40 2 7-8,5 | DINENISO 10523 : 2012-04
Temperatur (Feltmaling) °C 14,8 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Ledningsevne ved 20 °C (Feltmaling) uS/cm 677 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Turbiditet (Laboratorium) FNU 0,35 0,05 1 DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Farvetal-Pt mg/| 6,6 1 2 15 DIN EN ISO 7887 : 2012-09
Sensorisk undersggelse
ILugt (Feltmaling) \ \ Ingen lugt]| \ \ | DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)|
Uorganiske sporstoffer
‘Jern (Fe) ‘pg/l ‘ 57‘ 3 ‘ 10 ‘ 200 ‘ DIN EN ISO 1732352 :2017-01 (M ‘
Mikrobiologisk undersggelse
Kimtal ved 22°C CFU/mI 2 0 200 DIN EN ISO 6222 : 1999-07
E. coli CFU/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Coliforme bakterier CFU/100m!l 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09

Parameterspecifik analytisk maleusikkerhed og information om beregningsmetoden vil blive leveret efter anmodning, hvis de
rapporterede resultater er over den parameterspecifikke kvantificeringsgreense. Minimumskriterierne for de anvendte metoders ydeevne
er generelt baseret pa Europa Kommissionens direktiv 2009/90/EF i henhold til maleusikkerhed

Provetagning er udfert i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12
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